
教室単位の曝露量計算表（特別教室棟実験でのブルーシート内濃度を「14,400f/L」とした場合）

ＣＦＤ解析時設定条件： ブルーシート内濃度1,000f/L、ブルーシート容積8.84㎥(8.0*0.65*1.7)、ブルーシート位置による12のケース（Case1～12）で83ポイント（室内、廊下）をモニター点として解析
【事前補正】　4階庇面積は他階の2倍であったが、CFD解析時は各階一律としていた。よって、4階で撤去作業したＣａｓｅ4、5、8、9では飛散量が倍になるとして、CFD解析値をあらかじめ2倍した（ハッチング部）。

【ステップ１】　教室内曝露時（授業中50分間）の教室単位での曝露量を計算する

補正後
（表－１） 18:9 18:9 18:9 22:5 22:5 7:18 18:9 22:5 22:5 18:9 7:18 18:9 補正① 補正② 補正③ 補正④ 補正⑤ 教室内

2階 3階 3階 4階 4階 1階 3階 4階 4階 2階 1階 2階 特別教室棟実験測定値
による濃度補正

特別教室棟実験
容積差補正 ボード枚数補正 作業箇所補正 5：1補正 曝露量

教室番号 モニター番号 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 Case7 Case8 Case9 Case10 Case11 Case12 左記計 計×14400/1000 ×20.34/8.84 ×7/6 ×106/23 ×5/6 (f/L)･h

4階-1 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o4-1の値を採用⇒ 2.63E-01 6.06E-01 7.07E-01 3.26E+00 2.72E+00 2.72

4階-2 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o4-1の値を採用⇒ 2.63E-01 6.06E-01 7.07E-01 3.26E+00 2.72E+00 2.72

4階-3 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o4-1の値を採用⇒ 2.63E-01 6.06E-01 7.07E-01 3.26E+00 2.72E+00 2.72

monitor-o4-1 1.75E-03 1.93E-05 2.99E-03 1.33E-04 1.01E-03 3.43E-03 2.52E-01 4.10E-05 3.97E-04 8.43E-05 1.20E-08 1.67E-03 2.63E-01

4 monitor-o4-2 4.19E-03 1.75E-04 3.24E-03 1.52E-03 5.17E-04 2.73E-02 2.70E-01 1.63E-05 1.22E-02 2.33E-03 2.44E-07 1.74E-02 3.39E-01

4階-4 monitor-o4-3 4.13E-03 6.73E-05 4.59E-03 7.06E-04 1.07E-03 5.16E-03 3.32E-01 4.45E-05 2.74E-02 9.19E-04 1.33E-07 6.34E-03 3.83E-01 8.80E-01 1.03E+00 4.73E+00 3.94E+00 3.95

4階-5 monitor-o4-4 7.09E-03 5.16E-04 4.61E-03 9.67E-04 1.29E-03 1.13E-02 4.49E-01 5.53E-05 1.00E-01 8.87E-03 1.33E-06 3.66E-03 5.88E-01 1.35E+00 1.58E+00 7.27E+00 6.06E+00 6.06

階 4階-6 monitor-o4-5 1.69E-02 1.24E-03 6.40E-03 1.53E-03 4.73E-03 2.55E-02 4.69E-01 1.32E-04 2.58E+00 3.43E-02 2.02E-06 3.73E-02 3.17E+00 7.30E+00 8.52E+00 3.93E+01 3.27E+01 32.72

4階-7 monitor-o4-6 2.97E-02 1.53E-03 1.46E-02 4.12E-02 9.00E-03 2.65E-02 4.11E-01 2.57E-04 6.04E+00 4.22E-02 3.14E-06 4.08E-02 6.66E+00 1.53E+01 1.79E+01 8.24E+01 6.86E+01 68.65

4階-8 monitor-o4-7 4.44E-02 2.14E-03 1.77E-02 2.25E+00 1.92E-02 1.23E-02 8.21E-02 5.60E-04 4.61E-02 6.18E-02 5.26E-06 5.28E-02 2.59E+00 5.96E+00 6.96E+00 3.21E+01 2.67E+01 26.73

monitor-o4-8 2.18E-02 1.59E-01 1.34E-02 1.07E+00 3.17E+00 5.63E-04 6.17E-03 8.39E+00 8.01E-03 1.07E-02 5.88E-04 7.32E-02 1.29E+01

monitor-o4-9 1.86E-03 1.46E-01 1.05E-02 7.23E-01 2.89E+00 4.46E-04 1.20E-02 1.93E+01 8.50E-03 7.66E-03 3.86E-03 2.02E-01 2.33E+01

3階-1 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o3-1の値を採用⇒ 2.61E-01 6.02E-01 7.02E-01 3.23E+00 2.70E+00 2.7

3階-2 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o3-1の値を採用⇒ 2.61E-01 6.02E-01 7.02E-01 3.23E+00 2.70E+00 2.7

3階-3 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o3-1の値を採用⇒ 2.61E-01 6.02E-01 7.02E-01 3.23E+00 2.70E+00 2.7

monitor-o3-1 2.57E-03 4.33E-05 2.84E-03 1.83E-04 2.53E-03 4.01E-03 2.47E-01 1.72E-04 2.81E-05 5.34E-05 5.55E-09 2.45E-03 2.61E-01

3 3階-4 monitor-o3-2 4.54E-03 2.64E-04 2.61E-03 1.49E-03 1.02E-03 2.88E-02 2.71E-01 5.91E-05 6.30E-04 5.06E-04 3.49E-08 1.89E-02 3.30E-01 7.59E-01 8.86E-01 4.08E+00 3.40E+00 3.41

3階-5 monitor-o3-3 4.90E-03 1.25E-04 4.00E-03 1.00E-03 2.42E-03 4.47E-03 3.61E-01 1.66E-04 4.02E-04 3.02E-04 2.99E-08 7.74E-03 3.87E-01 8.90E-01 1.04E+00 4.79E+00 3.99E+00 3.99

3階-6 monitor-o3-4 8.26E-03 1.01E-03 3.94E-03 1.02E-03 2.70E-03 2.39E-02 5.81E-01 1.87E-04 8.59E-04 3.23E-03 3.34E-07 4.56E-03 6.31E-01 1.45E+00 1.69E+00 7.80E+00 6.50E+00 6.51

階 3階-7 monitor-o3-5 1.05E-02 3.41E-03 1.75E-01 2.38E-03 1.04E-02 9.26E-02 8.54E-01 5.82E-04 4.46E-03 2.19E-02 4.83E-07 3.70E-02 1.21E+00 2.79E+00 3.25E+00 1.50E+01 1.25E+01 12.51

3階-8 monitor-o3-6 1.59E-02 8.34E-03 9.93E-01 3.82E-04 1.65E-02 7.15E-02 2.50E+00 9.53E-04 2.46E-03 6.13E-02 2.60E-06 4.55E-02 3.72E+00 8.56E+00 9.98E+00 4.60E+01 3.83E+01 38.34

3階-9 monitor-o3-7 2.06E-02 2.24E-02 1.01E+00 2.26E-03 2.75E-02 5.23E-02 6.19E+00 1.53E-03 1.41E-03 1.53E-01 1.03E-05 5.86E-02 7.54E+00 1.74E+01 2.02E+01 9.33E+01 7.78E+01 77.76

monitor-o3-8 1.27E-01 4.85E-01 2.15E-02 1.06E-01 9.49E-02 1.32E-03 1.50E-02 2.60E-03 8.06E-03 1.60E-02 6.99E-04 1.30E-01 1.01E+00

monitor-o3-9 6.45E-03 3.76E-01 1.35E-02 1.33E-01 1.63E-01 1.82E-03 2.81E-02 5.85E-03 1.09E-02 6.00E-03 9.79E-03 1.07E+00 1.83E+00

2階-1 monitor-o2-1 4.01E-03 1.52E-08 2.69E-03 4.79E-03 4.17E-05 2.99E-03 1.91E-01 2.27E-06 4.31E-05 1.10E-07 2.53E-12 3.43E-03 2.09E-01 4.82E-01 5.62E-01 2.59E+00 2.16E+00 2.16

2階-2 monitor-o2-2 5.68E-03 4.72E-08 2.04E-03 1.07E-02 2.77E-05 3.02E-02 2.05E-01 1.29E-06 7.10E-04 6.30E-07 6.72E-12 2.87E-02 2.83E-01 6.51E-01 7.59E-01 3.50E+00 2.92E+00 2.92

2 2階-3 monitor-o2-3 6.71E-03 6.93E-09 3.71E-03 1.67E-02 5.20E-05 1.08E-02 2.53E-01 3.03E-06 5.78E-04 2.07E-07 1.79E-12 1.61E-02 3.07E-01 7.07E-01 8.25E-01 3.80E+00 3.17E+00 3.17

2階-4 monitor-o2-4 1.13E-02 2.14E-08 3.62E-03 9.05E-02 8.52E-05 6.35E-02 3.53E-01 4.76E-06 1.09E-03 1.68E-06 7.13E-12 1.11E-02 5.34E-01 1.23E+00 1.43E+00 6.61E+00 5.51E+00 5.51

2階-5 monitor-o2-5 6.30E-03 1.28E-07 1.16E-02 1.14E-01 3.36E-04 2.94E-01 4.14E-01 1.16E-05 4.22E-03 2.83E-04 9.86E-11 6.47E-02 9.09E-01 2.09E+00 2.44E+00 1.13E+01 9.38E+00 9.38

階 2階-6 monitor-o2-6 1.01E-02 9.81E-07 8.13E-02 4.28E-01 1.03E-03 2.06E-01 5.28E-01 4.10E-05 5.41E-03 4.20E-03 1.42E-08 7.18E-02 1.34E+00 3.07E+00 3.59E+00 1.65E+01 1.38E+01 13.78

2階-7 monitor-o2-7 1.27E-02 1.19E-05 1.29E-01 8.50E-01 2.51E-03 7.60E-02 4.22E-01 9.87E-05 6.25E-03 1.06E-01 1.30E-06 8.12E-02 1.69E+00 3.88E+00 4.53E+00 2.09E+01 1.74E+01 17.4

2階-8 monitor-o2-8 7.22E-01 6.76E-03 4.60E-02 5.60E-02 3.77E-02 2.68E-03 2.87E-02 1.17E-03 1.17E-02 3.49E-02 3.07E-04 2.29E+00 3.24E+00 7.44E+00 8.69E+00 4.00E+01 3.34E+01 33.36

2階-9 monitor-o2-9 4.73E-01 4.19E-03 2.41E-02 1.02E-01 4.95E-02 5.20E-03 3.91E-02 2.34E-03 1.56E-02 7.33E-03 2.26E-02 4.91E+00 5.65E+00 1.30E+01 1.52E+01 6.99E+01 5.83E+01 58.26

monitor-o1-1 8.37E-03 1.30E-08 3.29E-03 3.57E-04 3.25E-06 2.70E-03 1.96E-01 2.09E-07 1.09E-03 3.04E-08 3.98E-12 1.85E-02 2.31E-01
monitor-o1-2 1.69E-02 2.43E-09 3.57E-03 3.89E-04 4.21E-06 1.39E-03 2.59E-01 2.86E-07 6.77E-05 6.68E-09 8.10E-13 7.51E-04 2.82E-01 ※表中、斜体は、教室側庇施工時の真正面教室（無人と考えられる）における数値を示す

1 monitor-o1-3 3.99E-03 7.55E-08 2.32E-03 1.20E-03 1.14E-05 3.50E-01 2.30E-01 5.44E-07 1.95E-03 2.13E-07 2.13E-10 7.72E-02 6.67E-01
monitor-o1-4 1.14E-02 8.23E-07 4.88E-03 1.06E-03 5.09E-05 1.52E+00 2.23E-01 1.98E-06 4.54E-04 4.21E-05 3.94E-07 8.94E-02 1.85E+00
monitor-o1-5 3.06E-02 1.18E-05 1.77E-02 1.19E-01 5.99E-04 6.68E-01 1.69E-01 3.03E-05 7.77E-04 1.83E-03 1.76E-05 7.78E-02 1.09E+00

階 monitor-o1-6 1.10E-02 5.69E-05 1.21E-02 1.83E-02 2.34E-04 2.82E-02 9.88E-02 7.44E-06 2.52E-04 2.62E-03 2.75E-01 1.06E-01 5.52E-01
monitor-o1-7 3.89E-03 1.05E-04 1.49E-02 1.77E-02 2.44E-04 2.06E-02 8.63E-02 6.70E-06 5.14E-04 2.23E-03 1.55E+00 1.06E-01 1.81E+00
monitor-o1-8 1.01E-03 7.15E-04 1.78E-02 2.12E-02 5.83E-04 5.45E-03 8.37E-02 1.15E-04 3.36E-03 1.41E-03 1.90E+00 1.06E-01 2.14E+00

【ステップ２】　廊下曝露時（休憩時間中10分間）の曝露量を計算する
（ステップ２－１）：各生徒は、自分が属する教室の同一階廊下における最大濃度点で曝露していたと考えた場合
（ステップ２－２）：各生徒は、階を問わず廊下における最大濃度点で曝露していたと考えた場合 補正後

（表－２） 補正① 補正② 補正③ 補正④ 補正⑤ 廊下
特別教室棟実験測定値

による濃度補正
特別教室棟実験

容積差補正 ボード枚数補正 作業箇所補正 5：1補正 曝露量

モニター番号 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 Case7 Case8 Case9 Case10 Case11 Case12 左記計 計×14400/1000 ×20.34/8.84 ×7/6 ×106/23 ×1/6 (f/L)･h

monitor-p4-1 1.45E-03 9.34E-05 7.34E-04 5.64E-05 2.59E-04 2.31E-05 1.62E-01 1.15E-05 1.54E-04 2.25E-04 3.21E-08 3.41E-04 1.65E-01
monitor-p4-2 2.46E-03 9.49E-04 1.62E-03 5.58E-05 1.21E-03 5.97E-05 1.98E-01 5.24E-05 1.38E-03 1.21E-02 1.79E-06 3.08E-04 2.19E-01
monitor-p4-3 3.04E-03 1.35E-03 1.69E-03 5.19E-05 1.56E-03 2.59E-04 1.86E-01 6.80E-05 1.71E-03 2.23E-02 3.35E-06 2.53E-04 2.18E-01
monitor-p4-4 6.07E-03 3.88E-03 3.42E-03 1.72E-04 3.22E-03 9.00E-04 2.22E-01 1.37E-04 8.29E-03 6.41E-02 9.52E-06 1.03E-03 3.13E-01

4 monitor-p4-5 2.17E-02 1.73E-02 2.01E-02 1.25E-05 1.27E-02 1.01E-03 1.58E-01 5.28E-04 1.15E-03 3.19E-01 3.86E-05 5.34E-03 5.58E-01
monitor-p4-6 3.25E-02 1.86E-02 1.12E-01 3.91E-05 1.84E-02 7.31E-04 8.47E-02 7.78E-04 2.24E-02 3.98E-01 4.47E-05 6.22E-03 6.94E-01
monitor-p4-7 7.27E-02 2.17E-02 1.35E-01 2.23E-01 3.66E-02 7.20E-04 5.16E-02 1.58E-03 4.38E-02 5.15E-01 5.46E-05 1.26E-02 1.11E+00

階 monitor-p4-8 2.09E-01 2.53E-02 1.28E-01 5.16E+00 8.07E-02 1.17E-03 4.41E-02 3.67E-03 2.31E-02 5.69E-01 7.10E-05 2.92E-02 6.27E+00
monitor-p4-9 3.01E-01 8.80E-02 1.70E-01 3.94E+00 3.44E-01 1.63E-03 5.63E-02 1.58E-02 1.39E-02 6.13E-01 1.74E-04 2.02E-02 5.57E+00
monitor-p4-10 3.10E-01 1.08E+00 5.41E-02 2.51E+00 3.06E+00 1.13E-03 2.47E-03 1.53E-01 1.20E-02 1.10E-01 3.41E-03 9.00E-03 7.31E+00
monitor-p4-11 4.33E-03 1.35E+00 3.59E-02 1.62E+00 1.44E+01 9.01E-04 5.72E-04 4.12E-01 8.95E-03 3.75E-02 9.31E-03 3.22E-02 1.79E+01
monitor-p4-12 7.77E-04 5.83E-01 1.28E-02 8.73E-01 3.38E+00 6.39E-04 7.89E-04 8.54E-01 6.50E-03 2.35E-02 3.61E-02 2.59E-01 6.03E+00

3.10E-01 1.35E+00 1.70E-01 5.16E+00 1.44E+01 1.63E-03 2.22E-01 8.54E-01 4.38E-02 6.13E-01 3.61E-02 2.59E-01 2.34E+01 5.39E+01 6.29E+01 2.90E+02 4.83E+01 48.35

monitor-p3-1 2.03E-03 3.01E-04 7.46E-04 1.14E-04 1.01E-03 3.57E-05 1.41E-01 6.99E-05 1.04E-05 2.63E-04 2.65E-08 5.44E-04 1.46E-01
monitor-p3-2 3.42E-03 1.39E-03 1.60E-03 1.02E-04 3.04E-03 5.86E-05 1.86E-01 2.14E-04 2.63E-05 3.26E-03 3.37E-07 3.00E-04 1.99E-01
monitor-p3-3 3.83E-03 2.27E-03 1.75E-03 8.50E-05 3.80E-03 2.33E-04 1.75E-01 2.68E-04 2.49E-05 6.17E-03 6.49E-07 1.42E-04 1.93E-01
monitor-p3-4 7.21E-03 7.30E-03 3.77E-03 1.59E-04 8.28E-03 1.16E-03 2.26E-01 5.86E-04 7.27E-05 2.32E-02 2.38E-06 1.05E-03 2.79E-01

3 monitor-p3-5 1.26E-02 1.03E-01 4.47E-02 1.42E-05 2.96E-02 3.49E-02 2.51E-01 2.07E-03 3.32E-05 5.08E-01 4.32E-05 2.87E-03 9.89E-01
monitor-p3-6 2.62E-02 9.95E-02 1.69E+00 1.76E-05 3.90E-02 4.48E-02 1.62E-01 2.73E-03 5.94E-05 5.73E-01 4.24E-05 3.75E-03 2.64E+00
monitor-p3-7 4.93E-02 1.30E-01 5.58E+00 1.97E-04 6.74E-02 5.60E-02 3.22E-01 4.68E-03 8.64E-05 8.39E-01 5.87E-05 7.85E-03 7.05E+00

階 monitor-p3-8 9.44E-02 2.38E-01 1.19E+00 1.76E-02 1.17E-01 7.43E-02 5.05E-01 7.80E-03 1.19E-04 8.91E-01 1.32E-04 2.37E-02 3.16E+00
monitor-p3-9 6.45E-03 1.00E+00 2.53E-01 1.65E+00 3.94E-01 1.78E-02 2.40E-01 2.49E-02 6.81E-03 7.20E-01 5.50E-04 1.54E-02 4.34E+00
monitor-p3-10 6.60E-01 3.80E+00 1.06E-01 2.13E-01 5.38E-01 2.12E-03 5.27E-03 3.01E-02 3.94E-03 7.19E-02 4.18E-03 8.63E-03 5.45E+00
monitor-p3-11 7.12E-02 5.15E+00 6.01E-02 1.23E-01 1.08E+00 2.72E-03 1.38E-03 4.66E-02 5.22E-03 2.56E-02 1.40E-02 3.98E-02 6.61E+00
monitor-p3-12 5.63E-03 6.48E-01 2.07E-02 1.99E-01 6.90E-01 5.02E-03 1.24E-03 1.04E-01 1.20E-02 1.26E-02 7.14E-02 1.90E-01 1.96E+00

6.60E-01 5.15E+00 5.58E+00 1.65E+00 1.08E+00 7.43E-02 5.05E-01 1.04E-01 1.20E-02 8.91E-01 7.14E-02 1.90E-01 1.60E+01 3.67E+01 4.29E+01 1.98E+02 3.29E+01 32.92

monitor-p2-1 3.43E-03 1.64E-07 7.34E-04 3.69E-03 2.98E-05 2.08E-05 1.25E-01 2.04E-06 2.79E-05 9.97E-07 2.59E-11 8.61E-04 1.34E-01
monitor-p2-2 5.26E-03 3.44E-07 1.54E-03 1.88E-02 7.39E-05 4.45E-05 1.56E-01 4.39E-06 1.30E-04 2.87E-06 7.37E-11 5.25E-04 1.82E-01
monitor-p2-3 5.88E-03 2.17E-07 1.51E-03 1.69E-02 6.53E-05 2.60E-04 1.45E-01 3.94E-06 1.10E-04 4.79E-06 5.66E-11 2.22E-04 1.70E-01
monitor-p2-4 8.15E-03 4.52E-07 3.00E-03 1.44E-01 1.36E-04 2.15E-03 1.71E-01 7.70E-06 7.80E-04 1.78E-05 1.69E-10 1.48E-03 3.30E-01

2 monitor-p2-5 1.47E-02 5.17E-07 1.20E-02 1.57E-01 1.04E-03 2.70E-02 1.88E-01 5.73E-05 8.16E-04 7.11E-04 2.14E-10 6.67E-04 4.03E-01
monitor-p2-6 2.53E-02 5.22E-06 9.76E-02 6.61E-01 2.89E-03 3.59E-02 7.96E-02 1.60E-04 3.63E-03 1.08E-02 2.73E-09 3.48E-03 9.20E-01
monitor-p2-7 4.90E-02 1.30E-05 4.55E-01 1.12E+00 7.82E-03 5.43E-02 6.23E-02 4.44E-04 6.39E-03 4.49E-02 1.91E-08 4.04E-03 1.80E+00

階 monitor-p2-8 5.91E-02 1.94E-04 7.12E-01 2.00E+00 2.30E-02 8.53E-02 6.14E-02 1.34E-03 1.19E-02 1.97E+00 1.22E-06 4.75E-03 4.93E+00
monitor-p2-9 6.98E-02 1.47E-02 5.61E-01 1.84E+00 9.56E-02 4.24E-02 4.96E-02 4.92E-03 1.21E-02 2.80E+00 2.21E-05 4.75E-03 5.50E+00
monitor-p2-10 1.09E+00 1.03E-01 3.59E-01 1.07E-01 1.24E-01 3.78E-03 3.81E-03 6.42E-03 4.70E-03 8.79E-01 4.27E-05 5.10E-02 2.74E+00
monitor-p2-11 4.59E+00 3.37E-02 1.75E-01 8.63E-02 2.27E-01 5.19E-03 1.80E-03 1.24E-02 7.64E-03 5.77E-02 6.64E-04 1.18E-01 5.31E+00
monitor-p2-12 7.15E-04 1.65E-02 4.90E-02 2.20E-01 1.60E-01 1.09E-02 1.54E-03 3.65E-02 1.99E-02 1.22E-02 2.64E-02 6.54E-02 6.20E-01

4.59E+00 1.03E-01 7.12E-01 2.00E+00 2.27E-01 8.53E-02 1.88E-01 3.65E-02 1.99E-02 2.80E+00 2.64E-02 1.18E-01 1.09E+01 2.51E+01 2.93E+01 1.35E+02 2.25E+01 22.5

monitor-p1-1 6.18E-03 1.01E-07 7.10E-04 7.89E-06 1.49E-07 1.32E-06 1.27E-01 8.42E-09 3.23E-06 2.09E-07 2.83E-11 9.01E-04 1.35E-01
monitor-p1-2 7.80E-03 2.08E-07 1.53E-03 5.64E-05 1.16E-06 1.66E-05 1.53E-01 7.69E-08 1.38E-04 4.19E-07 5.59E-11 1.56E-03 1.64E-01
monitor-p1-3 8.90E-03 2.02E-07 1.60E-03 5.93E-05 2.18E-06 1.17E-04 1.47E-01 1.47E-07 1.34E-04 5.46E-07 7.52E-11 4.07E-04 1.58E-01
monitor-p1-4 1.36E-02 5.95E-07 1.76E-03 1.87E-04 3.44E-06 3.91E-04 1.53E-01 2.31E-07 3.60E-04 2.00E-06 2.72E-10 1.50E-03 1.71E-01

1 monitor-p1-5 1.88E-02 1.91E-07 2.02E-03 5.10E-04 4.15E-06 3.27E-04 1.31E-01 2.85E-07 1.07E-05 8.21E-07 1.15E-10 1.91E-04 1.53E-01
monitor-p1-6 2.41E-02 1.78E-06 4.89E-03 7.05E-04 5.16E-06 1.18E-03 2.19E-02 3.49E-07 9.89E-06 5.55E-06 7.39E-10 3.40E-03 5.62E-02
monitor-p1-7 7.02E-02 3.90E-06 1.60E-02 1.17E-03 7.33E-06 8.04E-03 1.41E-02 4.62E-07 9.99E-06 1.61E-05 2.07E-08 5.23E-03 1.15E-01

階 monitor-p1-8 1.03E-01 6.39E-06 5.97E-02 2.94E-02 1.46E-04 1.08E-01 1.37E-02 8.47E-06 2.56E-04 8.28E-04 1.05E-06 9.64E-03 3.24E-01
monitor-p1-9 1.25E-01 1.83E-05 1.32E-01 4.18E-01 5.92E-04 1.29E-01 8.08E-03 3.56E-05 3.03E-03 1.19E-02 1.07E-05 9.10E-03 8.36E-01
monitor-p1-10 8.41E-02 2.19E-04 1.53E-01 4.11E-02 8.16E-04 5.56E-02 2.36E-03 4.64E-05 4.12E-04 1.52E-02 2.60E-03 4.54E-03 3.60E-01
monitor-p1-11 7.34E-03 7.68E-04 1.91E-01 4.86E-02 1.43E-03 3.17E-02 2.76E-03 6.18E-05 1.53E-03 1.21E-02 5.03E-02 3.07E-03 3.51E-01
monitor-p1-12 7.15E-04 1.58E-03 1.41E-01 2.12E-01 4.11E-03 2.04E-02 6.01E-04 1.03E-04 1.35E-02 8.53E-03 3.38E-02 1.38E-03 4.38E-01

1.25E-01 1.58E-03 1.91E-01 4.18E-01 4.11E-03 1.29E-01 1.53E-01 1.03E-04 1.35E-02 1.52E-02 5.03E-02 9.64E-03 1.11E+00 2.55E+00 2.98E+00 1.37E+01 2.29E+00 2.29

4.59E+00 5.15E+00 5.58E+00 5.16E+00 1.44E+01 1.29E-01 5.05E-01 8.54E-01 4.38E-02 2.80E+00 7.14E-02 2.59E-01 3.96E+01 9.10E+01 1.06E+02 4.89E+02 8.16E+01 81.57

【ステップ３】　ステップ１とステップ２を合算する（＝ボード撤去期間中の曝露量が算出される） 【ステップ４】　ステップ３の値にボード撤去後から復旧までの曝露推計値（ポアソン分布の考え方に基づく）を加算する（＝全期間での曝露量が算出される）
　　　（※室内濃度を0.34f/Lとした場合38.08(f/L)･hを加算、0.91f/Lとした場合101.92(f/L)･hを加算、1.79f/Lとした場合200.48(f/L)･hを加算）

（表－３） （表－４）

単位：(f/L)･h

教室番号 ステップ１ ステップ２－１ 曝露量計(f/L)･h ステップ１ ステップ２－２ 曝露量計(f/L)･h

4階-1 2.72 48.35 51.07 2.72 81.57 84.29 89.15 152.99 251.55 122.37 186.21 284.77

4階-2 2.72 48.35 51.07 2.72 81.57 84.29 89.15 152.99 251.55 122.37 186.21 284.77

4階-3 2.72 48.35 51.07 2.72 81.57 84.29 89.15 152.99 251.55 122.37 186.21 284.77

4階-4 3.95 48.35 52.3 3.95 81.57 85.52 90.38 154.22 252.78 123.6 187.44 286

4階-5 6.06 48.35 54.41 6.06 81.57 87.63 92.49 156.33 254.89 125.71 189.55 288.11

4階-6 32.72 48.35 81.07 32.72 81.57 114.29 119.15 182.99 281.55 152.37 216.21 314.77

4階-7 68.65 48.35 117 68.65 81.57 150.22 155.08 218.92 317.48 188.3 252.14 350.7

4階-8 26.73 48.35 75.08 26.73 81.57 108.3 113.16 177 275.56 146.38 210.22 308.78

3階-1 2.7 32.92 35.62 2.7 81.57 84.27 73.7 137.54 236.1 122.35 186.19 284.75

3階-2 2.7 32.92 35.62 2.7 81.57 84.27 73.7 137.54 236.1 122.35 186.19 284.75

3階-3 2.7 32.92 35.62 2.7 81.57 84.27 73.7 137.54 236.1 122.35 186.19 284.75

3階-4 3.41 32.92 36.33 3.41 81.57 84.98 74.41 138.25 236.81 123.06 186.9 285.46

3階-5 3.99 32.92 36.91 3.99 81.57 85.56 74.99 138.83 237.39 123.64 187.48 286.04

3階-6 6.51 32.92 39.43 6.51 81.57 88.08 77.51 141.35 239.91 126.16 190 288.56

3階-7 12.51 32.92 45.43 12.51 81.57 94.08 83.51 147.35 245.91 132.16 196 294.56

3階-8 38.34 32.92 71.26 38.34 81.57 119.91 109.34 173.18 271.74 157.99 221.83 320.39

3階-9 77.76 32.92 110.68 77.76 81.57 159.33 148.76 212.6 311.16 197.41 261.25 359.81

2階-1 2.16 22.5 24.66 2.16 81.57 83.73 62.74 126.58 225.14 121.81 185.65 284.21

2階-2 2.92 22.5 25.42 2.92 81.57 84.49 63.5 127.34 225.9 122.57 186.41 284.97

2階-3 3.17 22.5 25.67 3.17 81.57 84.74 63.75 127.59 226.15 122.82 186.66 285.22

2階-4 5.51 22.5 28.01 5.51 81.57 87.08 66.09 129.93 228.49 125.16 189 287.56

2階-5 9.38 22.5 31.88 9.38 81.57 90.95 69.96 133.8 232.36 129.03 192.87 291.43

2階-6 13.78 22.5 36.28 13.78 81.57 95.35 74.36 138.2 236.76 133.43 197.27 295.83

2階-7 17.4 22.5 39.9 17.4 81.57 98.97 77.98 141.82 240.38 137.05 200.89 299.45

2階-8 33.36 22.5 55.86 33.36 81.57 114.93 93.94 157.78 256.34 153.01 216.85 315.41

2階-9 58.26 22.5 80.76 58.26 81.57 139.83 118.84 182.68 281.24 177.91 241.75 340.31

全学年　最小 24.66 全学年　最小 83.73 63 127 226 122 186 285
全学年　最大 117 全学年　最大 159.33 156 219 318 198 262 360
全学年　平均 51.09 全学年　平均 98.60 90 154 252 137 201 300

全学年　最小
全学年　最大
全学年　平均

2階-4 （39人）

2階-5 （39人）

2階-6 （38人）

2階-7 （40人）

2階-8 （40人）

2階-9 （40人）

2階-3 （38人）

3階-1 （40人）

3階-2 （40人）

3階-3 （41人）

3階-4 （40人）

3階-5 （40人）

3階-6 （40人）

3階-7 （39人）

3階-8 （40人）

3階-9 （39人）

2階-1 （39人）

2階-2 （39人）

4階-8 （40人）

38.08を加算し
た場合

101.92を加算
した場合

200.48を加算
した場合教室番号

4階-1 （40人）

4階-2 （40人）

200.48を加算
した場合

4階-3 （40人）

4階-4 （40人）

4階-5 （40人）

4階-6 （40人）

4階-7 （40人）

ステップ2-1を採用した場合 ステップ2-2を採用した場合 単位：(f/L)･h 38.08を加算し
た場合

101.92を加算
した場合

割増補正

割増補正

ステップ２－１（2階最大値）

ステップ２－１（4階最大値）

ステップ２－１（3階最大値）

ステップ2-1を採用した場合 ステップ2-2を採用した場合

ステップ２－１（1階最大値）

ステップ２－２（全階の最大値）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）＋ （Ｂ） （Ａ）＋ （Ｃ）

各ケースについて、階毎に除去ｽﾊﾟﾝ比率を考慮した濃度補正①を

行う【14,400f/Lもしくは120（20×6）f/L】

【アスベスト除去による濃度差を考慮した場合】

（各階別々比率と仮定）



教室単位での曝露量計算表（特別教室棟実験でのブルーシート内濃度を「2,400f/L」とした場合）

ＣＦＤ解析時設定条件： ブルーシート内濃度1,000f/L、ブルーシート容積8.84㎥(8.0*0.65*1.7)、ブルーシート位置による12のケース（Case1～12）で83ポイント（室内、廊下）をモニター点として解析
【事前補正】　4階庇面積は他階の2倍であったが、CFD解析時は各階一律としていた。よって、4階で撤去作業したＣａｓｅ4、5、8、9では飛散量が倍になるとして、CFD解析値をあらかじめ2倍した（ハッチング部）。

【ステップ１】　教室内曝露時（授業中50分間）の教室単位での曝露量を計算する

補正後
（表－１） 18:9 18:9 18:9 22:5 22:5 7:18 18:9 22:5 22:5 18:9 7:18 18:9 補正① 補正② 補正③ 補正④ 補正⑤ 教室内

2階 3階 3階 4階 4階 1階 3階 4階 4階 2階 1階 2階 特別教室棟実験測定値
による濃度補正

特別教室棟実験
容積差補正 ボード枚数補正 作業箇所補正 5：1補正 曝露量

教室番号 モニター番号 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 Case7 Case8 Case9 Case10 Case11 Case12 左記計 計×2400/1000 ×20.34/8.84 ×7/6 ×106/23 ×5/6 (f/L)･h

4階-1 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o4-1の値を採用⇒ 4.39E-02 1.01E-01 1.18E-01 5.43E-01 4.53E-01 0.46

4階-2 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o4-1の値を採用⇒ 4.39E-02 1.01E-01 1.18E-01 5.43E-01 4.53E-01 0.46

4階-3 モニター点なし モニター点なしのため、直近点o4-1の値を採用⇒ 4.39E-02 1.01E-01 1.18E-01 5.43E-01 4.53E-01 0.46

monitor-o4-1 2.91E-04 3.22E-06 4.98E-04 2.21E-05 1.69E-04 5.72E-04 4.20E-02 6.83E-06 6.62E-05 1.40E-05 2.00E-09 2.78E-04 4.39E-02

4 monitor-o4-2 6.99E-04 2.92E-05 5.40E-04 2.53E-04 8.62E-05 4.56E-03 4.50E-02 2.71E-06 2.04E-03 3.88E-04 4.07E-08 2.90E-03 5.65E-02

4階-4 monitor-o4-3 6.88E-04 1.12E-05 7.65E-04 1.18E-04 1.79E-04 8.60E-04 5.54E-02 7.42E-06 4.56E-03 1.53E-04 2.21E-08 1.06E-03 6.38E-02 1.47E-01 1.71E-01 7.89E-01 6.57E-01 0.66

4階-5 monitor-o4-4 1.18E-03 8.60E-05 7.68E-04 1.61E-04 2.15E-04 1.88E-03 7.48E-02 9.22E-06 1.67E-02 1.48E-03 2.22E-07 6.10E-04 9.79E-02 2.25E-01 2.63E-01 1.21E+00 1.01E+00 1.01

階 4階-6 monitor-o4-5 2.81E-03 2.07E-04 1.07E-03 2.54E-04 7.89E-04 4.25E-03 7.81E-02 2.21E-05 4.30E-01 5.71E-03 3.37E-07 6.22E-03 5.29E-01 1.22E+00 1.42E+00 6.54E+00 5.45E+00 5.46

4階-7 monitor-o4-6 4.95E-03 2.54E-04 2.43E-03 6.86E-03 1.50E-03 4.42E-03 6.85E-02 4.28E-05 1.01E+00 7.03E-03 5.24E-07 6.81E-03 1.11E+00 2.55E+00 2.98E+00 1.37E+01 1.14E+01 11.45

4階-8 monitor-o4-7 7.40E-03 3.57E-04 2.94E-03 3.76E-01 3.20E-03 2.05E-03 1.37E-02 9.33E-05 7.69E-03 1.03E-02 8.76E-07 8.80E-03 4.32E-01 9.94E-01 1.16E+00 5.34E+00 4.45E+00 4.46

monitor-o4-8 3.63E-03 2.65E-02 2.24E-03 1.79E-01 5.29E-01 9.38E-05 1.03E-03 1.40E+00 1.34E-03 1.79E-03 9.81E-05 1.22E-02 2.15E+00

monitor-o4-9 3.10E-04 2.44E-02 1.75E-03 1.20E-01 4.81E-01 7.43E-05 2.01E-03 3.22E+00 1.42E-03 1.28E-03 6.44E-04 3.37E-02 3.88E+00

3階-1 モニター点なし 4.36E-02 1.00E-01 1.17E-01 5.39E-01 4.49E-01 0.45

3階-2 モニター点なし 4.36E-02 1.00E-01 1.17E-01 5.39E-01 4.49E-01 0.45

3階-3 モニター点なし 4.36E-02 1.00E-01 1.17E-01 5.39E-01 4.49E-01 0.45

monitor-o3-1 4.29E-04 7.21E-06 4.74E-04 3.06E-05 4.22E-04 6.68E-04 4.11E-02 2.86E-05 4.68E-06 8.91E-06 9.25E-10 4.09E-04 4.36E-02

3 3階-4 monitor-o3-2 7.57E-04 4.40E-05 4.35E-04 2.49E-04 1.70E-04 4.81E-03 4.52E-02 9.85E-06 1.05E-04 8.44E-05 5.81E-09 3.15E-03 5.50E-02 1.27E-01 1.48E-01 6.80E-01 5.67E-01 0.57

3階-5 monitor-o3-3 8.16E-04 2.08E-05 6.67E-04 1.67E-04 4.03E-04 7.44E-04 6.02E-02 2.76E-05 6.70E-05 5.03E-05 4.99E-09 1.29E-03 6.45E-02 1.48E-01 1.73E-01 7.98E-01 6.65E-01 0.67

3階-6 monitor-o3-4 1.38E-03 1.68E-04 6.57E-04 1.70E-04 4.49E-04 3.99E-03 9.68E-02 3.12E-05 1.43E-04 5.38E-04 5.57E-08 7.60E-04 1.05E-01 2.42E-01 2.82E-01 1.30E+00 1.08E+00 1.09

階 3階-7 monitor-o3-5 1.75E-03 5.68E-04 2.92E-02 3.97E-04 1.73E-03 1.54E-02 1.42E-01 9.70E-05 7.43E-04 3.65E-03 8.06E-08 6.17E-03 2.02E-01 4.65E-01 5.42E-01 2.50E+00 2.08E+00 2.09

3階-8 monitor-o3-6 2.65E-03 1.39E-03 1.65E-01 6.37E-05 2.75E-03 1.19E-02 4.17E-01 1.59E-04 4.10E-04 1.02E-02 4.34E-07 7.58E-03 6.20E-01 1.43E+00 1.66E+00 7.67E+00 6.39E+00 6.39

3階-9 monitor-o3-7 3.43E-03 3.74E-03 1.69E-01 3.77E-04 4.58E-03 8.72E-03 1.03E+00 2.56E-04 2.35E-04 2.56E-02 1.72E-06 9.77E-03 1.26E+00 2.89E+00 3.37E+00 1.56E+01 1.30E+01 12.96

monitor-o3-8 2.12E-02 8.09E-02 3.58E-03 1.76E-02 1.58E-02 2.20E-04 2.50E-03 4.33E-04 1.34E-03 2.67E-03 1.17E-04 2.16E-02 1.68E-01

monitor-o3-9 1.07E-03 6.26E-02 2.25E-03 2.22E-02 2.71E-02 3.03E-04 4.68E-03 9.75E-04 1.82E-03 1.00E-03 1.63E-03 1.79E-01 3.04E-01

2階-1 monitor-o2-1 6.68E-04 2.54E-09 4.48E-04 7.98E-04 6.94E-06 4.98E-04 3.19E-02 3.79E-07 7.18E-06 1.83E-08 4.22E-13 5.72E-04 3.49E-02 8.03E-02 9.37E-02 4.32E-01 3.60E-01 0.36

2階-2 monitor-o2-2 9.47E-04 7.86E-09 3.41E-04 1.79E-03 4.62E-06 5.04E-03 3.41E-02 2.15E-07 1.18E-04 1.05E-07 1.12E-12 4.78E-03 4.72E-02 1.08E-01 1.27E-01 5.83E-01 4.86E-01 0.49

2 2階-3 monitor-o2-3 1.12E-03 1.16E-09 6.18E-04 2.78E-03 8.66E-06 1.80E-03 4.21E-02 5.05E-07 9.64E-05 3.46E-08 2.99E-13 2.68E-03 5.12E-02 1.18E-01 1.38E-01 6.34E-01 5.28E-01 0.53

2階-4 monitor-o2-4 1.88E-03 3.56E-09 6.03E-04 1.51E-02 1.42E-05 1.06E-02 5.88E-02 7.94E-07 1.81E-04 2.80E-07 1.19E-12 1.86E-03 8.90E-02 2.05E-01 2.39E-01 1.10E+00 9.18E-01 0.92

2階-5 monitor-o2-5 1.05E-03 2.14E-08 1.93E-03 1.90E-02 5.60E-05 4.91E-02 6.90E-02 1.94E-06 7.03E-04 4.72E-05 1.64E-11 1.08E-02 1.52E-01 3.49E-01 4.07E-01 1.88E+00 1.56E+00 1.57

階 2階-6 monitor-o2-6 1.68E-03 1.64E-07 1.35E-02 7.14E-02 1.72E-04 3.44E-02 8.80E-02 6.84E-06 9.02E-04 7.00E-04 2.36E-09 1.20E-02 2.23E-01 5.12E-01 5.98E-01 2.76E+00 2.30E+00 2.3

2階-7 monitor-o2-7 2.12E-03 1.98E-06 2.15E-02 1.42E-01 4.19E-04 1.27E-02 7.04E-02 1.65E-05 1.04E-03 1.77E-02 2.16E-07 1.35E-02 2.81E-01 6.47E-01 7.55E-01 3.48E+00 2.90E+00 2.9

2階-8 monitor-o2-8 1.20E-01 1.13E-03 7.67E-03 9.33E-03 6.29E-03 4.46E-04 4.78E-03 1.95E-04 1.95E-03 5.82E-03 5.12E-05 3.81E-01 5.39E-01 1.24E+00 1.45E+00 6.67E+00 5.56E+00 5.56

2階-9 monitor-o2-9 7.89E-02 6.98E-04 4.01E-03 1.69E-02 8.25E-03 8.66E-04 6.52E-03 3.90E-04 2.61E-03 1.22E-03 3.76E-03 8.18E-01 9.42E-01 2.17E+00 2.53E+00 1.17E+01 9.71E+00 9.71

monitor-o1-1 1.39E-03 2.17E-09 5.49E-04 5.95E-05 5.41E-07 4.49E-04 3.27E-02 3.48E-08 1.81E-04 5.07E-09 6.63E-13 3.09E-03 3.84E-02
monitor-o1-2 2.82E-03 4.05E-10 5.96E-04 6.49E-05 7.01E-07 2.32E-04 4.32E-02 4.76E-08 1.13E-05 1.11E-09 1.35E-13 1.25E-04 4.70E-02 ※表中、斜体は、教室側庇施工時の真正面教室（無人と考えられる）における数値を示す

1 monitor-o1-3 6.66E-04 1.26E-08 3.86E-04 2.00E-04 1.91E-06 5.83E-02 3.84E-02 9.07E-08 3.24E-04 3.55E-08 3.55E-11 1.29E-02 1.11E-01
monitor-o1-4 1.91E-03 1.37E-07 8.13E-04 1.77E-04 8.49E-06 2.53E-01 3.71E-02 3.29E-07 7.56E-05 7.02E-06 6.57E-08 1.49E-02 3.08E-01
monitor-o1-5 5.10E-03 1.97E-06 2.96E-03 1.99E-02 9.98E-05 1.11E-01 2.81E-02 5.04E-06 1.30E-04 3.05E-04 2.93E-06 1.30E-02 1.81E-01

階 monitor-o1-6 1.84E-03 9.49E-06 2.02E-03 3.06E-03 3.89E-05 4.69E-03 1.65E-02 1.24E-06 4.19E-05 4.37E-04 4.58E-02 1.76E-02 9.20E-02
monitor-o1-7 6.48E-04 1.74E-05 2.49E-03 2.94E-03 4.06E-05 3.43E-03 1.44E-02 1.12E-06 8.57E-05 3.71E-04 2.59E-01 1.76E-02 3.01E-01
monitor-o1-8 1.68E-04 1.19E-04 2.97E-03 3.53E-03 9.71E-05 9.08E-04 1.40E-02 1.91E-05 5.60E-04 2.35E-04 3.16E-01 1.77E-02 3.57E-01

【ステップ２】　廊下曝露時（休憩時間中10分間）の曝露量を計算する
（ステップ２－１）：各生徒は、自分が属する教室の同一階廊下における最大濃度点で曝露していたと考えた場合
（ステップ２－２）：各生徒は、階を問わず廊下における最大濃度点で曝露していたと考えた場合 補正後

（表－２） 補正① 補正② 補正③ 補正④ 補正⑤ 廊下
特別教室棟実験測定値

による濃度補正
特別教室棟実験

容積差補正 ボード枚数補正 作業箇所補正 5：1補正 曝露量

モニター番号 Case1 Case2 Case3 Case4 Case5 Case6 Case7 Case8 Case9 Case10 Case11 Case12 左記計 計×2400/1000 ×20.34/8.84 ×7/6 ×106/23 ×1/6 (f/L)･h

monitor-p4-1 2.41E-04 1.56E-05 1.22E-04 9.41E-06 4.31E-05 3.84E-06 2.70E-02 1.91E-06 2.57E-05 3.75E-05 5.36E-09 5.68E-05 2.76E-02
monitor-p4-2 4.10E-04 1.58E-04 2.70E-04 9.30E-06 2.02E-04 9.95E-06 3.31E-02 8.74E-06 2.31E-04 2.02E-03 2.99E-07 5.14E-05 3.64E-02
monitor-p4-3 5.06E-04 2.25E-04 2.82E-04 8.65E-06 2.60E-04 4.32E-05 3.09E-02 1.13E-05 2.84E-04 3.72E-03 5.58E-07 4.21E-05 3.63E-02
monitor-p4-4 1.01E-03 6.47E-04 5.70E-04 2.87E-05 5.37E-04 1.50E-04 3.70E-02 2.28E-05 1.38E-03 1.07E-02 1.59E-06 1.72E-04 5.22E-02

4 monitor-p4-5 3.62E-03 2.89E-03 3.35E-03 2.09E-06 2.11E-03 1.68E-04 2.64E-02 8.80E-05 1.92E-04 5.32E-02 6.44E-06 8.90E-04 9.30E-02
monitor-p4-6 5.41E-03 3.10E-03 1.86E-02 6.51E-06 3.07E-03 1.22E-04 1.41E-02 1.30E-04 3.73E-03 6.64E-02 7.44E-06 1.04E-03 1.16E-01
monitor-p4-7 1.21E-02 3.61E-03 2.26E-02 3.72E-02 6.10E-03 1.20E-04 8.60E-03 2.64E-04 7.30E-03 8.58E-02 9.10E-06 2.10E-03 1.86E-01

階 monitor-p4-8 3.48E-02 4.21E-03 2.13E-02 8.60E-01 1.35E-02 1.94E-04 7.35E-03 6.11E-04 3.85E-03 9.49E-02 1.18E-05 4.87E-03 1.05E+00
monitor-p4-9 5.01E-02 1.47E-02 2.84E-02 6.57E-01 5.74E-02 2.72E-04 9.38E-03 2.63E-03 2.32E-03 1.02E-01 2.91E-05 3.36E-03 9.28E-01
monitor-p4-10 5.17E-02 1.80E-01 9.02E-03 4.19E-01 5.10E-01 1.88E-04 4.12E-04 2.54E-02 2.00E-03 1.83E-02 5.68E-04 1.50E-03 1.22E+00
monitor-p4-11 7.22E-04 2.25E-01 5.99E-03 2.69E-01 2.40E+00 1.50E-04 9.53E-05 6.87E-02 1.49E-03 6.26E-03 1.55E-03 5.37E-03 2.99E+00
monitor-p4-12 1.30E-04 9.72E-02 2.13E-03 1.46E-01 5.63E-01 1.07E-04 1.32E-04 1.42E-01 1.08E-03 3.91E-03 6.02E-03 4.32E-02 1.00E+00

5.17E-02 2.25E-01 2.84E-02 8.60E-01 2.40E+00 2.72E-04 3.70E-02 1.42E-01 7.30E-03 1.02E-01 6.02E-03 4.32E-02 3.91E+00 8.99E+00 1.05E+01 4.83E+01 8.06E+00 8.06

monitor-p3-1 3.38E-04 5.01E-05 1.24E-04 1.89E-05 1.68E-04 5.94E-06 2.35E-02 1.16E-05 1.73E-06 4.39E-05 4.42E-09 9.07E-05 2.44E-02
monitor-p3-2 5.69E-04 2.31E-04 2.66E-04 1.70E-05 5.07E-04 9.76E-06 3.10E-02 3.57E-05 4.39E-06 5.44E-04 5.62E-08 5.00E-05 3.32E-02
monitor-p3-3 6.39E-04 3.78E-04 2.92E-04 1.42E-05 6.33E-04 3.89E-05 2.91E-02 4.47E-05 4.16E-06 1.03E-03 1.08E-07 2.36E-05 3.22E-02
monitor-p3-4 1.20E-03 1.22E-03 6.28E-04 2.64E-05 1.38E-03 1.94E-04 3.76E-02 9.76E-05 1.21E-05 3.87E-03 3.97E-07 1.75E-04 4.64E-02

3 monitor-p3-5 2.10E-03 1.72E-02 7.46E-03 2.36E-06 4.93E-03 5.82E-03 4.18E-02 3.45E-04 5.53E-06 8.47E-02 7.20E-06 4.78E-04 1.65E-01
monitor-p3-6 4.37E-03 1.66E-02 2.82E-01 2.93E-06 6.50E-03 7.46E-03 2.69E-02 4.54E-04 9.90E-06 9.55E-02 7.07E-06 6.25E-04 4.41E-01
monitor-p3-7 8.21E-03 2.16E-02 9.30E-01 3.29E-05 1.12E-02 9.33E-03 5.36E-02 7.80E-04 1.44E-05 1.40E-01 9.78E-06 1.31E-03 1.18E+00

階 monitor-p3-8 1.57E-02 3.96E-02 1.99E-01 2.94E-03 1.95E-02 1.24E-02 8.42E-02 1.30E-03 1.99E-05 1.49E-01 2.19E-05 3.94E-03 5.27E-01
monitor-p3-9 1.07E-03 1.67E-01 4.21E-02 2.76E-01 6.56E-02 2.97E-03 4.00E-02 4.14E-03 1.14E-03 1.20E-01 9.16E-05 2.57E-03 7.23E-01
monitor-p3-10 1.10E-01 6.34E-01 1.77E-02 3.55E-02 8.97E-02 3.53E-04 8.78E-04 5.01E-03 6.57E-04 1.20E-02 6.97E-04 1.44E-03 9.08E-01
monitor-p3-11 1.19E-02 8.58E-01 1.00E-02 2.06E-02 1.79E-01 4.54E-04 2.30E-04 7.76E-03 8.70E-04 4.27E-03 2.34E-03 6.63E-03 1.10E+00
monitor-p3-12 9.38E-04 1.08E-01 3.45E-03 3.32E-02 1.15E-01 8.37E-04 2.06E-04 1.74E-02 2.00E-03 2.09E-03 1.19E-02 3.17E-02 3.27E-01

1.10E-01 8.58E-01 9.30E-01 2.76E-01 1.79E-01 1.24E-02 8.42E-02 1.74E-02 2.00E-03 1.49E-01 1.19E-02 3.17E-02 2.66E+00 6.12E+00 7.14E+00 3.29E+01 5.49E+00 5.49

monitor-p2-1 5.71E-04 2.73E-08 1.22E-04 6.15E-04 4.97E-06 3.47E-06 2.08E-02 3.39E-07 4.64E-06 1.66E-07 4.32E-12 1.44E-04 2.23E-02
monitor-p2-2 8.77E-04 5.73E-08 2.56E-04 3.13E-03 1.23E-05 7.42E-06 2.60E-02 7.32E-07 2.16E-05 4.79E-07 1.23E-11 8.75E-05 3.04E-02
monitor-p2-3 9.81E-04 3.62E-08 2.51E-04 2.82E-03 1.09E-05 4.34E-05 2.42E-02 6.56E-07 1.83E-05 7.98E-07 9.43E-12 3.70E-05 2.83E-02
monitor-p2-4 1.36E-03 7.53E-08 5.00E-04 2.39E-02 2.27E-05 3.59E-04 2.84E-02 1.28E-06 1.30E-04 2.96E-06 2.81E-11 2.47E-04 5.50E-02

2 monitor-p2-5 2.44E-03 8.62E-08 2.00E-03 2.62E-02 1.74E-04 4.51E-03 3.14E-02 9.55E-06 1.36E-04 1.18E-04 3.57E-11 1.11E-04 6.71E-02
monitor-p2-6 4.21E-03 8.70E-07 1.63E-02 1.10E-01 4.81E-04 5.99E-03 1.33E-02 2.67E-05 6.05E-04 1.80E-03 4.55E-10 5.79E-04 1.53E-01
monitor-p2-7 8.16E-03 2.17E-06 7.58E-02 1.87E-01 1.30E-03 9.06E-03 1.04E-02 7.40E-05 1.06E-03 7.48E-03 3.18E-09 6.74E-04 3.01E-01

階 monitor-p2-8 9.84E-03 3.23E-05 1.19E-01 3.34E-01 3.84E-03 1.42E-02 1.02E-02 2.24E-04 1.99E-03 3.28E-01 2.03E-07 7.92E-04 8.22E-01
monitor-p2-9 1.16E-02 2.46E-03 9.36E-02 3.07E-01 1.59E-02 7.06E-03 8.27E-03 8.20E-04 2.01E-03 4.66E-01 3.69E-06 7.92E-04 9.16E-01
monitor-p2-10 1.82E-01 1.72E-02 5.98E-02 1.78E-02 2.07E-02 6.30E-04 6.35E-04 1.07E-03 7.83E-04 1.46E-01 7.12E-06 8.51E-03 4.56E-01
monitor-p2-11 7.65E-01 5.62E-03 2.92E-02 1.44E-02 3.78E-02 8.64E-04 3.01E-04 2.06E-03 1.27E-03 9.62E-03 1.11E-04 1.96E-02 8.86E-01
monitor-p2-12 1.19E-04 2.76E-03 8.17E-03 3.67E-02 2.67E-02 1.82E-03 2.56E-04 6.08E-03 3.32E-03 2.04E-03 4.40E-03 1.09E-02 1.03E-01

7.65E-01 1.72E-02 1.19E-01 3.34E-01 3.78E-02 1.42E-02 3.14E-02 6.08E-03 3.32E-03 4.66E-01 4.40E-03 1.96E-02 1.82E+00 4.18E+00 4.88E+00 2.25E+01 3.75E+00 3.75

monitor-p1-1 1.03E-03 1.68E-08 1.18E-04 1.32E-06 2.49E-08 2.20E-07 2.12E-02 1.40E-09 5.39E-07 3.49E-08 4.71E-12 1.50E-04 2.25E-02
monitor-p1-2 1.30E-03 3.47E-08 2.56E-04 9.39E-06 1.94E-07 2.76E-06 2.54E-02 1.28E-08 2.30E-05 6.98E-08 9.31E-12 2.60E-04 2.73E-02
monitor-p1-3 1.48E-03 3.37E-08 2.66E-04 9.88E-06 3.63E-07 1.94E-05 2.45E-02 2.45E-08 2.23E-05 9.09E-08 1.25E-11 6.79E-05 2.63E-02
monitor-p1-4 2.26E-03 9.92E-08 2.93E-04 3.11E-05 5.74E-07 6.52E-05 2.55E-02 3.86E-08 5.99E-05 3.33E-07 4.54E-11 2.50E-04 2.85E-02

1 monitor-p1-5 3.13E-03 3.18E-08 3.36E-04 8.50E-05 6.91E-07 5.45E-05 2.18E-02 4.75E-08 1.78E-06 1.37E-07 1.92E-11 3.18E-05 2.55E-02
monitor-p1-6 4.02E-03 2.97E-07 8.15E-04 1.18E-04 8.60E-07 1.96E-04 3.66E-03 5.81E-08 1.65E-06 9.24E-07 1.23E-10 5.66E-04 9.37E-03
monitor-p1-7 1.17E-02 6.51E-07 2.67E-03 1.95E-04 1.22E-06 1.34E-03 2.34E-03 7.70E-08 1.66E-06 2.68E-06 3.45E-09 8.72E-04 1.91E-02

階 monitor-p1-8 1.72E-02 1.06E-06 9.95E-03 4.90E-03 2.43E-05 1.79E-02 2.28E-03 1.41E-06 4.26E-05 1.38E-04 1.75E-07 1.61E-03 5.40E-02
monitor-p1-9 2.09E-02 3.06E-06 2.20E-02 6.96E-02 9.87E-05 2.15E-02 1.35E-03 5.93E-06 5.04E-04 1.98E-03 1.78E-06 1.52E-03 1.39E-01
monitor-p1-10 1.40E-02 3.66E-05 2.55E-02 6.85E-03 1.36E-04 9.26E-03 3.93E-04 7.74E-06 6.86E-05 2.53E-03 4.33E-04 7.56E-04 6.00E-02
monitor-p1-11 1.22E-03 1.28E-04 3.18E-02 8.10E-03 2.38E-04 5.28E-03 4.60E-04 1.03E-05 2.55E-04 2.02E-03 8.38E-03 5.11E-04 5.84E-02
monitor-p1-12 1.19E-04 2.64E-04 2.35E-02 3.54E-02 6.85E-04 3.40E-03 1.00E-04 1.71E-05 2.25E-03 1.42E-03 5.64E-03 2.30E-04 7.30E-02

2.09E-02 2.64E-04 3.18E-02 6.96E-02 6.85E-04 2.15E-02 2.55E-02 1.71E-05 2.25E-03 2.53E-03 8.38E-03 1.61E-03 1.85E-01 4.26E-01 4.97E-01 2.29E+00 3.81E-01 0.39

7.65E-01 8.58E-01 9.30E-01 8.60E-01 2.40E+00 2.15E-02 8.42E-02 1.42E-01 7.30E-03 4.66E-01 1.19E-02 4.32E-02 6.59E+00 1.52E+01 1.77E+01 8.16E+01 1.36E+01 13.6

【ステップ３】　ステップ１とステップ２を合算する（＝ボード撤去期間中の曝露量が算出される） 【ステップ４】　ステップ３の値にボード撤去後から復旧までの曝露推計値（ポアソン分布の考え方に基づく）を加算する（＝全期間での曝露量が算出される）
　　　（※室内濃度を0.34f/Lとした場合38.08(f/L)･hを加算、0.91f/Lとした場合101.92(f/L)･hを加算、1.79f/Lとした場合200.48(f/L)･hを加算）

（表－３） （表－４）

単位：(f/L)･h

教室番号 ステップ１ ステップ２－１ 曝露量計(f/L)･h ステップ１ ステップ２－２ 曝露量計(f/L)･h

4階-1 0.46 8.06 8.52 0.46 13.6 14.06 46.6 110.44 209 52.14 115.98 214.54

4階-2 0.46 8.06 8.52 0.46 13.6 14.06 46.6 110.44 209 52.14 115.98 214.54

4階-3 0.46 8.06 8.52 0.46 13.6 14.06 46.6 110.44 209 52.14 115.98 214.54

4階-4 0.66 8.06 8.72 0.66 13.6 14.26 46.8 110.64 209.2 52.34 116.18 214.74

4階-5 1.01 8.06 9.07 1.01 13.6 14.61 47.15 110.99 209.55 52.69 116.53 215.09

4階-6 5.46 8.06 13.52 5.46 13.6 19.06 51.6 115.44 214 57.14 120.98 219.54

4階-7 11.45 8.06 19.51 11.45 13.6 25.05 57.59 121.43 219.99 63.13 126.97 225.53

4階-8 4.46 8.06 12.52 4.46 13.6 18.06 50.6 114.44 213 56.14 119.98 218.54

3階-1 0.45 5.49 5.94 0.45 13.6 14.05 44.02 107.86 206.42 52.13 115.97 214.53

3階-2 0.45 5.49 5.94 0.45 13.6 14.05 44.02 107.86 206.42 52.13 115.97 214.53

3階-3 0.45 5.49 5.94 0.45 13.6 14.05 44.02 107.86 206.42 52.13 115.97 214.53

3階-4 0.57 5.49 6.06 0.57 13.6 14.17 44.14 107.98 206.54 52.25 116.09 214.65

3階-5 0.67 5.49 6.16 0.67 13.6 14.27 44.24 108.08 206.64 52.35 116.19 214.75

3階-6 1.09 5.49 6.58 1.09 13.6 14.69 44.66 108.5 207.06 52.77 116.61 215.17

3階-7 2.09 5.49 7.58 2.09 13.6 15.69 45.66 109.5 208.06 53.77 117.61 216.17

3階-8 6.39 5.49 11.88 6.39 13.6 19.99 49.96 113.8 212.36 58.07 121.91 220.47

3階-9 12.96 5.49 18.45 12.96 13.6 26.56 56.53 120.37 218.93 64.64 128.48 227.04

2階-1 0.36 3.75 4.11 0.36 13.6 13.96 42.19 106.03 204.59 52.04 115.88 214.44

2階-2 0.49 3.75 4.24 0.49 13.6 14.09 42.32 106.16 204.72 52.17 116.01 214.57

2階-3 0.53 3.75 4.28 0.53 13.6 14.13 42.36 106.2 204.76 52.21 116.05 214.61

2階-4 0.92 3.75 4.67 0.92 13.6 14.52 42.75 106.59 205.15 52.6 116.44 215

2階-5 1.57 3.75 5.32 1.57 13.6 15.17 43.4 107.24 205.8 53.25 117.09 215.65

2階-6 2.3 3.75 6.05 2.3 13.6 15.9 44.13 107.97 206.53 53.98 117.82 216.38

2階-7 2.9 3.75 6.65 2.9 13.6 16.5 44.73 108.57 207.13 54.58 118.42 216.98

2階-8 5.56 3.75 9.31 5.56 13.6 19.16 47.39 111.23 209.79 57.24 121.08 219.64

2階-9 9.71 3.75 13.46 9.71 13.6 23.31 51.54 115.38 213.94 61.39 125.23 223.79

全学年　最小 4.11 全学年　最小 13.96 43 107 205 53 116 215
全学年　最大 19.51 全学年　最大 26.56 58 122 220 65 129 228
全学年　平均 8.52 全学年　平均 16.44 47 111 209 55 119 217

全学年　最小
全学年　最大
全学年　平均

2階-4 （39人）

2階-5 （39人）

2階-6 （38人）

2階-7 （40人）

2階-8 （40人）

2階-9 （40人）

2階-3 （38人）

3階-1 （40人）

3階-2 （40人）

3階-3 （41人）

3階-4 （40人）

3階-5 （40人）

3階-6 （40人）

3階-7 （39人）

3階-8 （40人）

3階-9 （39人）

2階-1 （39人）

2階-2 （39人）

4階-8 （40人）

38.08を加算し
た場合

101.92を加算
した場合

200.48を加算
した場合教室番号

4階-1 （40人）

4階-2 （40人）

200.48を加算
した場合

4階-3 （40人）

4階-4 （40人）

4階-5 （40人）

4階-6 （40人）

4階-7 （40人）

ステップ2-1を採用した場合 ステップ2-2を採用した場合 単位：(f/L)･h 38.08を加算し
た場合

101.92を加算
した場合

割増補正

割増補正

2階最大値

4階最大値

3階最大値

ステップ2-1を採用した場合 ステップ2-2を採用した場合

1階最大値

ステップ２－２（全階の最大値）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）＋ （Ｂ） （Ａ）＋ （Ｃ）

各ケースについて、階毎に除去ｽﾊﾟﾝ比率を考慮した濃度補正①を

行う【2,400f/Lもしくは20f/L】

【アスベスト除去による濃度差を考慮した場合】

（各階別々比率と仮定）
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